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Keskuksen syvyys 93 mm
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HUOM! ENNEN KESKUKSEN KAYTTOONOTTOA KAIKKI
PAAVIRTAPIRIN RUUVILITOKSET ON JALKIKIRISTETTAVA.
KESKUS ALTISTUU KULJETUKSEN AIKANA TARINALLE,
MINKA VUOKSI RUUVILITOSTEN KIREYS ON TARKISTETTAVA.
EN 61 439-3 Sghko n:o 3332372 Nimellinen tasoituskerroin 2--3 autom./vaihe 0,8 .
. | | pointer
Malli POINTER3412-500M 4--5 gutom./vaihe 0,7
P/kW [ tm/ A JU/v | Pe/kw 6--9 autom./vane 06| ~
Nimels annite Un 400V | Nimelistoojuus 50 Hz Ui B o C€e
Apupiirin nimellisjannite -V Suojaus sdhkdiskulta Suojomaad. ja kotelointi
POINTER3412— M
Nimelliseristysjdannite Ui 400 Vv Maadoitusjdr jestelmd TN-S jdrjestelma MALL [POINTER 3412500 |
Nimellisvirta, keskus lna 35 A Ympdristoolot Normaalit '"A ENm
Nimellisvirta, pirit e - A EMC—kéyttdympdrists AjoB un[400 V] vom ]
Terminen rajavirta lew1s < 10 kA Paino - kg Fa[50 Hz ] vamaro[3332372 ]
Dynaaminen rajavirta Ipk = kA \_ IP ] Y,
Suunn. Pvm. Lehti Arkistotunnus
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